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7.4.2.5 Abmessungen

240

150 4545 128.5

30
30

22
5

25
5

HARC-BX E

(mm)

HITACHI BMS-Schnittstelle

7.4.2.6 Platzbedarf

? H I N W E I S
• Beachten Sie bei der Auswahl des Installationsortes die Warnungen der Sicherheitsübersicht.
• Die Installation sollte sich in der Nähe eines Erdungsanschlusses befinden.

7.4.2.7 Installationsschritte

1 Installieren Sie HARC-BX E durch Positionieren der Anschlussleiste auf der rechten Seite.

Draufsicht Seitenansicht

Unten Horizontale Installation

OK X OK

Richtig Falsch Richtig

2 Befestigen Sie den HARC-BX E mit 4 M4-Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Wand.


